特种设备检验服务指南（十二）
（安全阀校验）
一、校验业务范围
适用于《特种设备安全监察条例》《特种设备目录》（2014年第114号）《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）范围内的安全阀校验。
二、校验流程
委托申请→委托单审查→安全阀接收(粘贴安全阀样品标签)→安全阀检查→安全阀校验→结论判定→出具报告→发放安全阀及报告。
三、检验申请
安全阀使用单位或者委托方应当按照安全技术规范的定期检验要求，填写《安全阀校验委托单》（附表）（可在检验机构网站下载或者检验机构受理窗口领取），安全阀使用单位或者委托方可采取到检验机构业务受理窗口或者电话、传真等方式办理委托申请手续。
检验机构受理委托申请后，由安全阀使用单位或者委托方将送校安全阀交检验机构安全阀校验室人员。申请安全阀在线校验的，由安全阀校验人员到设备所在地开展工作。校验前，校验人员会与使用单位联系，确认现场情况，申请单位应做好安全阀在线校验的配合工作。
四、校验前的检查
校验前，检验机构校验人员进行安全阀外观检查，主要检查安全阀的铭牌、阀体、弹簧、阀杆、密封面、阀芯、阀座等部位，安全阀是否无铭牌，损伤、裂纹、腐蚀、变形、阀芯与阀座粘死、部件破损等。
五、安全阀校验
[bookmark: _GoBack]1.按《安全阀安全技术监察规程》的相关要求、《安全阀校验委托单》填写的校验参数，校验人员在安全阀校验台上进行安全阀校验，申请安全阀在线校验的，由安全阀校验人员到设备所在地开展工作，申请单位应确保校验现场条件满足在线校验的要求。
2.校验人员做好安全防护工作。
六、其它
1.校验报告出具：安全阀校验工作结束后，一般应当在10个工作日或者约定的期限内出具《安全阀校验报告》。
2.校验后的安全阀及校验报告的领取：安全阀校验工作结束后，一般应当在10个工作日或者约定的期限内凭缴纳校验费发票向检验机构领取校验报告及安全阀。
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安全阀校验委托单

                                               样品编号:         
	使用单位
	
	联系人
	

	单位地址
	
	联系电话
	

	安全阀装设地点的设备种类
	锅炉；压力容器；压力管道；
其它:              （打钩） 

	设备代码
	


	类    型
	弹簧；□杠杆；□静重；□先导

	安全阀型号
	

	制造单位
	
	许可证编号
	

	产品编号
	
	出厂日期
	
	压力级别范围
	

	阀座口径
	     mm
	公称压力
	 MPa
	安装位置
	

	公称通径
	    mm  
	工作压力
	 MPa
	要求整定压力
	   MPa

	工作介质
	
	安全阀校验约定时间 
	  年  月  日

	委托单位
	
	委托人（签字）：            年  月  日





安全阀校验委托单填写规则
                                                                    样品编号: 【1】
	使用单位
	【2】
	联系人
	【3】

	单位地址
	【4】
	联系电话
	【5】

	安全阀装设地点的设备种类
	锅炉；压力容器；压力管道；
其它:              （打钩） 
【6】
	设备代码
	
【7】

	类    型
	弹簧；□杠杆；□静重；□先导
【8】
	安全阀型号
	【9】

	制造单位
	【10】
	许可证编号
	【11】

	产品编号
	【12】
	出厂日期
	【13】
	压力级别范围
	     【14】

	阀座口径
	  【15】   mm
	公称压力
	【16】 MPa
	安装位置
	 【17】

	公称通径
	  【18】    mm  
	工作压力
	【19】 MPa
	要求整定压力
	【20】   MPa

	工作介质
	【21】
	安全阀校验约定时间 
	【22】  年  月  日

	委托单位
	【23】
	委托人（签字）：【24】   年  月  日




	格号
	格名称
	填写内容与规定
	备注

	【1】
	样品编号
	填写特检窗口提供的4位数编号
	

	【2】
	使用单位
	填写使用单位全称
	

	【3】
	联系人
	填写使用单位的安全负责人或专职安全员姓名
	

	【4】
	单位地址
	填写安全阀使用单位地址，包括省市县（区）
	

	【5】
	联系电话
	填写使用单位的安全负责人或专职安全员电话号码
	

	【6】
	安全阀装设地点的设备种类
	根据安全阀安装设备勾选锅炉、压力容器、压力管道，装设在其他设备上的勾选“其他”，并注明具体设备
	

	【7】
	设备代码
	7310
	

	【8】
	类型
	按照安全阀铭牌上信息勾选安全阀类型
	

	【9】
	安全阀型号
	按照安全阀铭牌上的信息填写，如A42Y-16C
	

	【10】
	制造单位
	按照安全阀铭牌上的信息填写
	

	【11】
	许可证号
	按照安全阀铭牌上的信息填写制造单位的许可证号
	

	【12】
	产品编号
	按照安全阀铭牌上的信息填写
	

	【13】
	出厂日期
	按照安全阀铭牌上的信息填写
	

	【14】
	压力级别范围
	按照安全阀铭牌上的信息填写，铭牌上未注明时划“—”
	

	【15】
	阀座口径
	按照安全阀铭牌上的信息填写，铭牌上未注明时划“—”
	

	【16】
	公称压力
	按照安全阀铭牌上的信息填写
	

	【17】
	安装位置
	填写安全阀装设的具体设备名称，如储气罐、消毒柜等
	

	【18】
	公称通径
	按照安全阀铭牌上的信息填写
	

	【19】
	工作压力
	安全阀作用设备的工作压力
	

	【20】
	要求整定压力
	根据设备实际使用需求填写
	

	【21】
	工作介质
	填写安全阀实际排放介质
	

	【22】
	安全阀校验约定时间
	大批量、有特殊需求的安全阀校验，由委托人与特检中心负责人商定安全阀校验时间，其余安全阀校验工作按照提交安全阀校验委托时间先后开展。
	

	【23】
	委托单位
	填写委托单位全称
	

	【24】
	委托人（签字）
	由委托人填写姓名及日期，字迹应清晰可辨
	



